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Instrucciones de instalación para todos los depósitos 
de aceite 

 

1. Coloque el depósito en un área cálida y libre de corrientes. 

2. Instale el depósito en posición vertical entre el separador y los controles de nivel de 
aceite. 

3. Sujete con abrazaderas y apoye debidamente el depósito y las tuberías para 
minimizar las posibilidades de vibraciones. 

4. Asegúrese de no bloquear la visión del vidrio de nivel. 

5. Instale una válvula de retención reductora de presión desde la abertura de ventilación 
del depósito hasta la línea de succión. 

6. Mantenga el depósito frío al soldar. 

7. Añada el tipo específico de aceite de compresor que se esté usando y llene hasta el 
fondo del vidrio de nivel superior. 

8. Verifique con frecuencia el nivel de aceite en las nuevas instalaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Tiene preguntas?  Llame al 1-800-552-9300 o 630.293.5910 o escríbanos por correo 
electrónico a temprite@temprite.com 

 
 


